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Este informe consigna una gran cantidad de fotografías que 
muestran de los deterioros que se están presentando en 
algunos espacios y elementos que componen el conjunto 
residencial, lo cual puede servir para comenzar a atender de 
manera ordenada y con una estrategia de solución todos y cada 
uno de estos puntos. Este informe no pretende ir más allá de 
convertirse en un apoyo a la administración para identificar y 
corregir problemas y para que durante la vista de los 
ajustadores del seguro de la copropiedad no vaya a tener 
observaciones por ningún concepto. 
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1. INFORME FOTOGRÁFICO 

A continuación un informe fotográfico de los recorridos por el conjunto. 

   

HUNDIMIENTOS DE EL FILTRO EN GRAVILLA Y EL CÉSPED GENERANDO QUE LOS 

DESNIVELES DE LAS TUBERÍAS AHORA TENGAN PROBLEMAS 

 

DETERIORO DE MAMPOSTERÍA POR MOVIMIENTOS DEL SUBSUELO 

 

TUBERÍAS DE SERVICIO A LA VISTA LO CUAL APARTE DEL MAL ASPECTO ESTÉTICO, 

GENERA QUE LOS NIVELES DE LAS TUBERÍAS ESTÉN TENIENDO PROBLEMAS.  
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ARREGLOS QUE SE PODRÍAN IR ADELANTANDO COMO EL ARREGLO DE GÁRGOLAS Y 

LLORADEROS 

 

MOVIMIENTOS DEL SUBSUELO QUE HAN GENERADO DAÑOS HASTA EN ESCALERAS DE 

ACCESO AL INTERIOR 6 
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DAÑOS EN PISOS 

 

  

SE DE DEBERÍAN RETIRAR TUBERÍAS Y CABLES QUE SE ENCUENTRAN A LA VISTA 
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