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1. ANTECEDENTES 
 

Con el fin de identificar de manera técnica el problema que se está presentando en el 

Conjunto Residencial ICATÁ 1 con las redes de ALL y AN, el comité técnico propuso y le 

aprobaron se adelantaran los siguientes pasos: 

 

1.1 En primera instancia, se adelantó el levantamiento de aproximadamente el 70% de los 

niveles de las cajas de los desagües, para lo cual se contrató el levantamiento con una 

comisión de topografía. 

 

1.2 Una vez se recibió y se analizó el informe de topografía, se pudo establecer que el 

problema es mayor a lo esperado, por lo que el Comité Técnico recomendó se 

adelantara el levantamiento del 100% de las cajas y redes. Una vez se obtuvo el 

informe de topografía con las carteras de niveles correspondientes, el Comité Técnico 

elaboró el informe que contiene las conclusiones y recomendaciones (Informe 

desagües ICATÁ 1). 

 

1.3 Dentro de las recomendaciones del informe se solicitó se pidieran los planos de 

construcción tanto al acueducto como al constructor. La EAAB respondió que no 

contaba con este plano y el constructor entregó un plano que se encuentra adjunto al 

presente informe. 

 

1.4 Una vez recibido el plano, el comité técnico procedió a revisar la información contenida 

en el mismo y a continuación se consignan las conclusiones.  

 

2. CONCLUSIONES 
 

Una vez revisado el plano que entregó el constructor MULTICENTRO, con el diseño de 

PLINIO NAVARRO Y CÍA., se pudo establecer lo siguiente: 

 

2.1 La información consignada en el plano por parte del  diseñador, es diferente a la que se 

encontró en la realidad después del levantamiento y de los análisis correspondientes. 

 

2.2 El plano que se recibió, no tiene sello de la EAAB. 

 

2.3 En la mayoría de los casos se puede notar que los niveles de hoy en día, están por 

debajo de los niveles planteados por el diseñador en el plano objeto del presente 

análisis. 
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2.4 La diferencia más grande es que el diseño del PLINIO NAVARRO Y CÍA., plantea en 

sus planos que la red de aguas negras se desarrollaría por debajo de las placas de 

primer piso y en la actualidad estas redes se encuentran por fuera de los edificios en el 

terreno adyacente a las mencionadas construcciones.   

 

3. RECOMENDACIONES 

 

3.1 Se debe solicitar al Constructor los planos récord de las redes hidráulicas, sanitarias y 
de lluvias.  
 

3.2 No obstante el anterior punto, se debe iniciar de manera inmediata el proceso de 
solución de los problemas mediante la identificación que se hace en el plano que 
entregó el comité técnico, dónde se encuentran señaladas las redes más 
comprometidas con los problemas técnicos. Se deben elaborar los términos de 
referencia con el fin de salir a cotizar el valor de los trabajos. 
 

3.3 Si después de las cotizaciones y pliegos de condiciones, el presupuesto resultare muy 
alto, se deben intervenir en primera instancia las redes de aguas negras.  

 

Este es una obra que se debe acometer lo antes posible y se debe programar por etapas, 
con el fin de ejecutarla de manera eficiente y organizada, pues la ejecución de este tipo de 
obras genera muchas incomodidades a los propietarios y residentes. 

 
4. ANEXOS 

 

4.1 Plano de identificación de las prioridades para atender de los problemas técnicos de las 

redes. 

 

4.2 Plano entregado por el constructor MULTICENTRO 

 

4.3 Plano de comparación del levantamiento topográfico con los planos de diseños 

aportados por el constructor. 

 

 
  
COMITÉ TÉCNICO 



Conjunto Residencial ICATÁ 1 

INFORME DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL  ALCANTARILLADO DE ICATÁ 1 Y ANÁLISIS 

4 
 

 

Comité Técnico 

Icatá 1 

 

CONVENCIONES: 

AN Prioridad 1 

ALL Prioridad 1 

DETALLE 
TOTAL 

NIVELACI
ÓN 

TOTAL 
CON 

PROBLE
MAS DE 
NIVELES 

% CON 
PROBLEMA

S 

A. N. 34 23 67,65% 

A. LL. 33 21 63,64% 
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